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- Fur die Planung und Bemessung der Entwasserung und der
Notiiberlidufe gelten ONORM B 2501 und ONORM EN
12056-3.

- Bei Dachfléachen mit punktférmiger Entwdsserung muss
zusatzlich zu den Abldufen der einzelnen Teilflachen
mindestens ein fur die Summe aller Teilflachen
dimensionierter Notuberlauf oder Notablauf vorgesehen
werden. Dies hat gemaR ONORM B 2501:2016, Abschnitt
5.10.5.1 zu erfolgen, wonach auch die Dimensionierung
eines oder mehrerer reguldrer Dachabldufe als
Notilberlauf/Notablauf zul3ssig ist, sofern mehrere Abliufe
vorhanden sind.

- Bei der lagemaRigen Anordnung der Abldufe und
Notiberldufe ist die maximale Anstauhdhe zu beachten.
Diese darf in keinem Fall zu Wassereintritten bei An- und
Abschlissen, Ein- und Ausgangen u. dgl. fihren. Bei
innenliegender Entwasserung sind die Abldufe dicht an die
Fallrohre anzuschlieRen.
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NN N N Das Entwasserungssystem fiir den Regelfall und das
N O\ AN Notentwdsserungssystem missen gemeinsam das am
AN Gebaudestandort zu erwartende 5-Minuten-Regenereignis mit einer
Wiederkehrzeit von 100 Jahren r(5,100) ableiten kénnen.

Die Systemskizze muss vom Planer und Anwender kontrolliert und im Bedarfsfall auf die tatsachliche Anwendung angepasst werden.

Die Angaben, insbesondere die Vorschlage fiir die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen
und Erfahrungen im Normalfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkreten Umstdnden, insbesondere bezliglich Untergriinden,
Verarbeitung und Umweltbedingungen, kénnen die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Sika garantiert flr ihre Produkte die
Einhaltung der technischen Eigenschaften gemaR Produktdatenblattern bis zum Verfallsdatum. Produktanwender miissen das jeweils
neueste Produktdatenblatt unter www.sika.at abrufen. Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschéftsbedingungen.
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